ЧЕРНОМОРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ 
Проектное задание
Исследование
Планирование избытка генерации в регионе Черного моря и сценарии рынков электроэнергии в период 2009 – 2020 гг.

Исходная информация
В настоящее время в регион Черного моря входят три сетевых области:

- Армения, Грузия, Молдова, Украина и Россия, как члены системы ОЭС/ЕЭС
- Болгария и Румыния как члены системы ENTSO - E (UCTE) 

- и Турция, которая готова интегрироваться с системой ENTSO - E (UCTE) 

все с намерением работать в едином синхронном режиме. 

Черноморский региональный проект планирования передачи был создан в 2004 году для продвижения регионального сотрудничества в области планирования и анализа передачи.  В результате регионального сотрудничества была создана модель планирования передачи для региона Черного моря с использованием единого формата PSS/E (моделирование энергосистем для инженерных целей), который использовался для проведения определенных региональных исследований планирования передачи.  В этих исследованиях признается, что развивающиеся рынки электроэнергии в Юго-восточной Европе и растущий спрос в Центральной и Восточной Европе может предложить возможности для увеличения экспорта электроэнергии из региона Черного моря. 

Устранение возможного избытка генерации, который может находиться в регионе Черного моря, и торговля электроэнергией с соседними рынками в Юго-Восточной Европе и с системой ENTSO - E в условиях открытого рынка через существующие/планируемые соединительные линии передачи требует проведения всестороннего количественного анализа следующего:

- Информация и данные из региона относительно схемы будущей нагрузки и генерации, а также перспектив создания черноморских национальных рынков 
- Анализ и оценка воздействия предусмотренного развития сетей передачи в регионе Черного моря в связи с возможностями расширения торговли электроэнергией 

Задача
Основная цель исследования – проанализировать различные сценарии избытка генерации в регионе Черного моря и характеристики развития рынка электроэнергии, а также анализ планируемого развития черноморских сетей передачи в рассматриваемый период.  Этот анализ может помочь международным финансовым институтам (ВБ, ЕБРР, ЕИБ …), USAID и другим донорам или инвесторам лучше понять будущую рыночную деятельность.

Масштаб работ
Проект разделен на два этапа:

Этап I

1. Обзор электроэнергетического баланса за прошлый период
Обзор данных по потреблению электроэнергии, закачке и производству в странах /регионе в прошлый период.  Обзор стороны спроса должен включать: 

-
реализованное потребление в период 2005-2008 гг. (также 2009 г., где имеется)

Обзор стороны предложения должен включать следующее: 

-
реализованное производство в период 2005-2008 гг. (также 2009 г., где имеется)

-
установленная мощность в 2009 году, с указанием типа оборудования (по видам топлива)

Обзор перетоков электроэнергии в период 2005-2008 гг. (также 2009 г., где имеется) должен включать: 

· Уровень и схемы трансграничных перетоков электроэнергии между странами региона Черного моря, с разбивкой по типичным часам [МВт] и ежегодно [ГВтч]

2. Планы расширения генерации/прогноз спроса по черноморским системам и возможности избытков
На основании планов развития и расширения генерации для определенных систем и на основании других имеющихся отчетов оценить следующее:

-
вероятное производство существующих генерирующих станций на 2015 и 2020 гг., как установленная мощность и имеющаяся мощность (обычно различные в случаях, например, дефицита топлива/воды, если инфраструктурные перегрузки ограничивают производство, жесткая статистическая недоступность блоков для программ поддержания или отключения) 

-
обзор развития возобновляемых источников в странах региона (исследование – ограничивает ли существующая инфраструктура уровень производства, и соответствует ли планируемое укрепление сетей прогнозируемому уровню производства) 

-
долгосрочные прогнозы нагрузки для электроэнергетических систем в регионе Черного моря по отдельности и в целом для региона, на основании летних и зимних типичных часов базовой нагрузки и годовой прогноз потребления энергии
-
анализ избыточной мощности по странам, исходя из маржи между типичной почасовой нагрузкой и значениями имеющейся мощности 
-
Участвующие СО должны представлять самую последнюю информацию, но кроме этого также будут учитываться и рассматриваться данные от генерирующих компаний, трейдеров, национальных регулирующих органов, данные прошлых исследований или информация от других значимых вовлеченных лиц.
-
Отдельные страны в регионе Черного моря могут в будущем стать чистыми импортерами электроэнергии или чистыми экспортерами электроэнергии.  Будет проведена оценка избытка генерации (исходя из наличия генерации и прогноза спроса) и прогнозируемых цен на электроэнергию в целевые годы, это будет сделано с использованием трех сценариев развития:

a) Пессимистичный сценарий – рассматривает очень консервативный подход к гипотезам для изучения
b) Реалистичный сценарий – рассматривает ряд достаточно разумных гипотез для изучения
c) Оптимистичный сценарий – рассматривает очень оптимистичные гипотезы для изучения 

Будут определены различные сценарии, исходя из знаний представителей СО и имеющихся планов развития в каждой стране.
3. Оценка и эволюция пропускной способности и местонахождение перегрузок
Это подразумевает:

-
обзор, где уместно, существующей пропускной способности между энергетическими системами в зимний и летний пики 2010 года, в плане общей и чистой пропускной способности (TTC и NTC – как основанные на сделках ограничения), как самой распространенной сейчас процедуры отнесения в ENTSO - E.
-
Анализ и оценка воздействия предусмотренного развития сетей передачи в регионе Черного моря (перечень линий должен быть уточнен участвующими СО) на значения TTC/NTC, с сообщениями и перегрузке важных системных элементов и связанных с ней случаях отключений, со ссылкой на два целевых года:

o
2015г., зимний и летний пиковые периоды, реалистично
o
2020г., зимний и летний пиковые периоды, реалистично
Этап II

4. Оптимальная региональная схема генерации и сметные значения цен на электроэнергию
Это подразумевает следующее:

-
анализ оптимальных потоков энергии, то есть оптимальной региональной схемы генерации для типичных часов зимы/лета для годов 2015 и 2020, исходя из переменных операционных затрат электростанций и трансграничных ограничений (исходя из результатов следующего пункта 3)

-
сметная оценка цен на электроэнергию для типичных часов зимы/лета для годов 2015 и 2020, исходя из результатов оптимальной схемы генерации и последующей средневзвешенной цены производства для каждой страны.  Будет рассмотрена упрощенная панрегиональная модель рынка электроэнергии без того, чтобы оценивать возможные различия на стороне спроса, связанные с формированием цены. 

5. Резюме
Резюме выводов, к которым пришли в ходе предыдущего анализа, будут представлены в сжатом виде, идентифицируя потребности и возможности для облегчения перетоков электроэнергии между странами региона Черного моря. 

Данные, моделирование, сценарии
Участвующие СО должны представлять самую последнюю информацию, но кроме этого также будут учитываться и рассматриваться данные от генерирующих компаний, трейдеров, национальных регулирующих органов, данные прошлых исследований или информация от других значимых вовлеченных лиц.

Отдельные страны в регионе Черного моря могут в будущем стать чистыми импортерами электроэнергии или чистыми экспортерами электроэнергии.  Будет проведена оценка избытка генерации (исходя из наличия генерации и прогноза спроса) и прогнозируемых цен на электроэнергию в целевые годы, это будет сделано с использованием трех сценариев развития:

a) Пессимистичный сценарий – рассматривает очень консервативный подход к гипотезам для изучения
b) Реалистичный сценарий – рассматривает ряд достаточно разумных гипотез для изучения
c) Оптимистичный сценарий – рассматривает очень оптимистичные гипотезы для изучения 

Будут определены различные сценарии, исходя из знаний представителей СО и имеющихся планов развития в каждой стране.

PSS/E RTSM (Модель региональной системы передачи), которая была создана черноморской проектной группой по планированию региональной системы передачи, при финансовой поддержке агентства США по международному развитию (USAID), следует использовать для анализа.  Смоделированные энергосистемы – это системы Болгарии, Грузии, Молдовы, Румынии, России (часть), Турции и Украины (а также будет полностью смоделирован Азербайджан, как страна не участвующая, но обладающая большим влиянием).  Электроэнергетические системы в регионе Черного моря должны быть смоделированы полностью со своими сетями передачи с уровнями напряжения 750 кВ, 500 кВ, 400 кВ, 330 кВ, 220 кВ, 150 кВ и 110 кВ.  Сетевые эквиваленты соседних стран (например, Беларусь или Иран) и остальные страны ENTSO - E будут использованы в модели. 
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3. Ссылки
Расписание
Заключительный отчет должен быть представлен через XX месяцев после завершения разработки модели энергосистемы и подписания контракта.

Используемое программное обеспечение
Версия 1: PSS/E для потоков нагрузки и OPF (оптимальное потокораспределение), и дополнительный связанный с ценой анализ в программе Excel.
Версия 2: PSS/E для потоков нагрузки и OPF, и дополнительный связанный с ценой анализ в программе GTmax.
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